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AGUJERO Ø21

AGUJERO Ø18

AGUJERO Ø12 PAT

AGUJERO 18x30

material: acero galvanizado
espesor = 6 mm
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MODIFICACIONES A LA VERSION

Palacio de la Luz  Piso 5     Tel  2090560     Fax 2083084     Email  nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

                                                   GERENCIA SECTOR

FECHA

VERSION ORIGINAL

VERSION ACTUAL

ARCHIVO

TECNICO DIBUJANTE CODIGO

SUPERVISOR

N° PLANO ESCALA

INES ALMARAZ FRANCISCO KOLESZAR07/2005

1:5

07/2005
CAMBIO NOMBRE DE PLANO NORMALZADO HIERRO SOPORTE PARA AISLADOR LINEPOST

055535/03

PLANO NORMALIZADO

TEMA

HERRAJE PARA LÍNEAS AÉREAS DE MT

SOPORTE  AISLADOR LINE POST 

                                                   PROYECTOS Y NORMALIZACION

MODIFICACIONES A LA VERSION 05/2008
SE CORRIGE COTA DE LA CORREDERA

04/2015

MODIFICACIONES A LA VERSION 07/2011
SE MODIFICA NOMBRE Y TEMA DEL PLANO
SE CORRIGE COTA
SE AGREGA NOTA CON CRITERIO PARA EL ACOTADO DE CORREDERAS
SE AGREGA ORIFICIO PARA PAT

A

B

* Criterio para el acotado de correderas:
CORREDERAS  BxA mm

NOTAS:

* Medidas expresadas en mm.

FILOMENA RAVA SANTIAGO ARBUET FILOMENA RAVA
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