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segun DIN 1026

segun DIN 1026

PNU 8x1900

segun DIN 1026
PNU 8x1035

DENOMINACION
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N°

Ac.estruc.galv.

Ac.estruc.galv.

Ac.estruc.galv.

MATERIAL

1

2

4

Cant.

31

1035

1035

Agujero Ø12

483

1025

Agujero 21x60

24010550 150105 275

Agujero Ø12

Agujero 21x60

Agujero Ø12 para
puesta a tierra

Agujero 21x40

Ø¾"

1025

105

105

550

50 105120 120 50

275

Agujero 18x40

105150 240

8

M Ø16

9 10

50

530

Agujero 21x60

25011050 110

120

11

23

1035

530

31

95

8114 14 9 10

11 12
60

14 4623 14

Agujero Ø18

483

12

110 110250 50

NOTA.  Medidas expresadas en mm.

170

10 11

11

7 12

100 100

22 22

M Ø12

12

102

5

Planchuela 600x80 e=8mm5 Ac.estruc.galv.4

3
PNU 8x1025
segun DIN 1026 2 Ac.estruc.galv.

PNU 8x1500

PNU 8x550
segun DIN 1026 Ac.estruc.galv.

Bulon W Ø¾"  x500 c/2 tuercas,
y arandela de presion 8 Acero galv.

11

10

8

12

Bulon M Ø16x50 c/ tuerca,
y arandela de presion 8 Acero galv.

Bulon M Ø12x165 c/2 tuercas,
y arandela de presion 8 Acero galv.

Planchuela 170x80 e=12.5mm 8

Planchuela 120x80 e=8mm 16

y arandela de presion
Bulon M Ø12x235 c/2 tuercas,

16 Acero galv.

Acero galv.

Acero galv.

A

B

Ø14
Ø14

9

400 700 400

Agujero 18x40

448

515 515

2000

11 10

12 12

1000450 450

13 8 Acero galv.
Bulon M Ø16x50 con
arandela plana

8

8

13 13

50 110 110 1530 110 110 50

2570

530 483 530

Agujero 21x60

Agujero Ø18

544 483

Agujero Ø12 p/
puesta a tierra

Agujero Ø12 p/
puesta a tierra

Agujero 18x60 Agujero 18x60Agujero 18x60

680 105 395 210 395 105 680

2570

250 250

18x30 18x28018x100

45 90 295 170

600

12 12

M Ø16

13

MODIFICACIONES A LA VERSION

Palacio de la Luz  Piso 5     Tel  2090560     Fax 2083084     Email  nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

FECHA

VERSION ORIGINAL

VERSION ACTUAL

ARCHIVO

TECNICO DIBUJANTE CODIGO

SUPERVISOR

N° PLANO ESCALA

GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

IRENE FIERRO HORACIO RAMIREZ MARCELO MULA
09/99
05/12

01/03
1) SE AGREGAN 2 PLANCUELAS REF 5
2) SE ELIMINA BULON DE LONGITUD 545MM
3) SE MODIFICA CANTIDAD DE BULONES REF 7

PLANO NORMALIZADO

TEMA

SOPORTE PARA TABLERO DE BAJA TENSION
EN SBA DE 2 APOYOS (d=2m)(h=9,50m) MANTENIMIENTO

HERRAJES PARA SBA MT/BT

A

B

Criterio para el acotado de correderas:
CORREDERAS  BxA mm

AA-DIBUJ\02-MATERIALES\HERRAJES version 2007\SBA MT-BT\057964.dwg

MODIFICACIONES A LA VERSION 09/07
SE ESPECIFICA ROSCA WITHWORTH EN BULON Ø¾"
SE ESPECIFICA ROSCA METRICA EN BULONES Ø16 Ø12


